
Stadt Halle (Saale) 08. Juni 2016
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten am 09.06.2016
Betreff: Anfrage der Stadträtin Marion Krischok (DIE LINKE) zu Mängeln der Feuerwehr-
häuser der Ortsfeuerwehren
Vorlagen- Nummer: VI/2016/01874
TOP: 6.1

Im Zusammenhang mit dem Brandschutzbedarfsplan wurde eine Mängelliste der Feuerwehr-
häuser der Freiwilligen Feuerwehren vorgelegt (siehe Anlage).

 Welche Mängel wurden seitdem beseitigt?

 Welche Mängel konnten aus welchen Gründen noch nicht behoben werden?

 Welche neuen Mängel gibt es und wann ist geplant, diese zu beseitigen?

Antwort der Verwaltung:

Die Antworten sind in der beigefügten Anlage zu den Feuerwehrhäusern der Ortsfeuerwehren
dargestellt.

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister



OFW Mängel Kurzfristige
Maßnahmen

Stand Langfristige
Maßnahmen

Bauliche Ausführung des Schlauchturmes bis auf weiteres gesperrt Behebung erfolgt bei
Neubau

Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen
Angehörigen, kein ausreichender Platz für weitere Spinde

Behebung erfolgt bei
Neubau

Modernisierung von Verkehrswegen, Turmfenstern Verschluss ist in Planung Behebung erfolgt bei
Neubau

Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung Behebung erfolgt bei
Neubau

Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen
Angehörigen

Behebung erfolgt durch
bauliche Veränderung

Die erforderlichen Verkehrswege neben und hinter den Fahrzeugen sind nur
teilweise vorhanden.

Soweit möglich, sind die
Verkehrswege zu beräumen
und freizuhalten.

Behebung erfolgt durch
bauliche Veränderung

Querriss im Schlauchturm Haarriss beobachten, bei
weiteren
Rissen Untersuchungen

in Bearbeitung

Fehlende Schornsteinabdeckung der drei nicht benötigten Schornsteine Abdeckung in Planung in Bearbeitung

Fehlende Hofbefestigung Befestigung herstellen in Bearbeitung
Absaugeinrichtung nicht vorhanden Umsetzung durch Verwendung

von
Aufsteckfiltern; befindet sich
aktuell in der Beschaffung

Behebung erfolgt durch
bauliche Veränderung

2 defekte Fahrzeughallentore des Haupthauses Einbau neuer Hallentore geplant erledigt

Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung in Bearbeitung
Modernisierung von Stellplätzen, Toren und Verkehrswegen erforderlich,
Optimierung von Beleuchtungseinrichtungen, PKW- Stellplätze im Freien
nicht ausreichend

Gefahrenkennzeichnung für
einengende Bauteile
durchgeführt

Behebung erfolgt bei
Neubau; Start der
Planungsphase 2016

Nebeneingangstür undicht Reparatur erledigt
Sanitärbereich Behebung erfolgt bei

Neubau
Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen
Angehörigen

Behebung erfolgt bei
Neubau

Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung Behebung erfolgt bei
Neubau

Neubau, Start für
Planungsphase 2016

Diemitz

Neubau

Sanierung

Dölau

Büschdorf
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Malerleistungen im Innenbereich (Flure und Treppenraum) notwendig, 4 m
Deckenhöhe

Durchführung, Aufstellen eines
Gerüstes, Umsetzung geplant

Kostenschätzungen laufen
aktuell

Dachrinnen undicht Reparatur geplant erledigt
Toranschluss in der FZ-Halle sanierungsbedürftig Im Torbereich

Fußbodenanschluss
erneuern

erledigt

Toranschluss in der FZ-Halle sanierungsbedürftig Im Torbereich
Fußbodenanschluss
erneuern

erledigt

Modernisierung von Stellplätzen, Toren, Verkehrswegen und Durchfahrt
erforderlich; keine PKW- Stellplätze vorhanden.

Möglichkeiten zur Schaffung
eines
Raumes für die persönliche
Schutzausrüstung und
Schaffung von Parkplätzen auf
Grund von Vergrößerung des
Grundstückes der Wehr wurden
geprüft und bedürfen der
finanziellen Umsetzung.

Behebung erfolgt bei
baulicher Erweiterung,
Gespräche zur
Kostenschätzung laufen

Fußboden im OG sanierungsbedürftig Verlegung von Linoleum durch
Fachfirma, Belag entfernen
durch
OFW

erledigt

Bauliche Ausführung des Schlauchturmes Schlauchturm nur als Lager
genutzt,
Zutritt nur duch WL o. Stellv.
möglich

erledigt,
Schlauchturm wird nur als
Lagerraum genutzt

Sanitärbereich Behebung erfolgt bei
baulicher Veränderung

Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen
Angehörigen

Behebung erfolgt bei
baulicher Veränderung

Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung Behebung erfolgt bei
baulicher Veränderung

Moderniesierung von Stellplätzen und Verkehrswegen erforderlich, PKW-
Plätze im Freien nicht ausreichend

Gefahrenkennzeichnung für
einengende Bauteile wurde
angebracht

Behebung erfolgt bei
baulicher Veränderung

Fussboden (Linoleumbelag) im Schulungsraum verschlissen Notreparatur durchgeführt,
weitere Maßnahmen
erforderlich

in Bearbeitung

neue Spinde (ca. 20 Stk.) für persönliche Schutzausrüstung Beschaffung durch Verwaltung
in 2013 wird geprüft

ersetzt durch gebrauchte
Spinde

Kanena

Neubau oder
Erweiterungsbau

Neustadt Neubau oder
Sanierung

Lettin
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Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen
Angehörigen

Behebung erfolgt bei
Neubau

Sanitärbereich Behebung erfolgt bei
Neubau

fehlende Räumlichkeiten für Ausrüstung und Ausbildung Anbau am Gerätehaus zur
Schaffung
eines zusätzlichen Raumes
JFW wird geprüft

Behebung erfolgt bei
baulicher Veränderung

Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung Behebung erfolgt bei
Neubau

Modernisierung der Arbeitsgrube Verschluss mit Holzbohlen
hergestellt. Gefahrenkenn-
zeichnung angebracht. Keine
Nutzung.

erledigt
geschlossen

Modernisierung der Stellplätze und Verkehrswege erforderlich Gefahrenkenn-zeichnung für
einengende Bauteile und
Vorlage der rechtlichen
Anforderungen sowie Erstellen
einer Bedarfsliste

Behebung erfolgt bei
Neubau

Sanitärbereich Behebung erfolgt bei
Neubau

Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen
Angehörigen

Behebung erfolgt bei
Neubau

Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung Behebung erfolgt bei
Neubau

Modernisierung von Stellplätzen, Toren und Verkehrswegen erforderlich,
Optimierung von Beleuchtungseinrichtungen, PKW- Stellplätze im Freien
nicht ausreichend

Gefahrenkennzeichnung für
einengende Bauteile ist erfolgt

Behebung erfolgt durch
bauliche Veränderung

öffentlicher Zugang zum Haupteingang ist uneben, Beleuchtung
unzureichend

erledigt,
neuer Eingang
und neuer Weg

Wehrleiterzimmer im Hauptschieberschacht Sanierungsmaßnahmen sind in
der Planung für 2013
vorgesehen

erledigt durch Sanierung

Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen
Angehörigen

Behebung erfolgt durch
bauliche Veränderung

Sanitärbereich Sanierungsmaßnahmen sind in
der Planung für 2013
vorgesehen

erledigt durch Sanierung
Duschen (Sozialtrakt nach
DIN)

Nietleben

Passen-
dorf

Neustadt Neubau oder
Sanierung

Neubau
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Waschbereich nicht bedarfsgerecht 1x Herren- und 1x
Damendusche
werden eingerichtet,
Sanierungsmaßnahmen sind in
der Planung für 2013
vorgesehen

erledigt durch Sanierung
Duschen (Sozialtrakt nach
DIN)

Dachentwässerung defekt bzw. undichte Außenwand, Umsetzung geplant erledigt
Außengarage-Dachinstandsetzung in Bearbeitung
Arbeitsgrube Verschluss mit Holzbohlen

hergestellt. Gefahrenkenn-
zeichnung angebracht. Keine
Nutzung.

teilweise erledigt
kompletter Verschluss
vorgesehen

Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung Behebung erfolgt durch
bauliche Veränderung

Fußboden in der FZ Reparatur erledigt
Schäden am Objekt und an den Torwangen der Fahrzeughallentore Reparatur erledigt
Modernisierung von Stellplätzen, Verkehrswegen und dem Fußboden
erforderlich
Torfeststeller im Fußbodenbereich Kennzeichung ist erfolgt
Fenster Leibungen verschlissen Austausch
Regenschäden Fahrzeughalle Reparatur Dach
Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen
Angehörigen
Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung
Modernisierung von Stellplätzen, Verkehrswegen und Toren erforderlich,
FZ-Halle verfügt über keine Absauganlage. Risse in den Wänden.
Schlechte Wärmedämmung. Gebäudeteile nur notdürftig repariert.

Die Tore der FZ-Halle lassen sich im Winter z.T. nicht öffnen. Entfernung der blockierenden
Pflastersteine

Sanitärbereich
Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen
Angehörigen
Heizungsanlage im Notbetrieb

Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung

Reide-
burg

Passen-
dorf

erledigt,
wurde durch kompletten
Neubau
behoben

Tornau

Trotha

erledigt, durch
Angliederung an OFW
Diemitz und Trotha
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